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Водоснабжение питьевой водой:
Трубопровод Дн-57мм. проходит по ряду «А» в осях39-43.
на высоте 2 метра
Давление до 2,2 кг/см2.

Надо врезаться в сущ.трубу тройником.
Опуститься вниз,
выйти через стену здания
присоединиться к фланцу насосной станции пожаротушения

Водоснабжение

ЗДАНИЕ ЦЕХА
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Проектируемые здания и сооружения

Условные обозначения

Существующие здания и сооружения

464544434241

Проектируемое асфальтобетонное покрытие

Бортовой камень БР 100.20.8

Бортовой камень БР 100.30.15

5‰

129.00
Уклон по покрытию,‰
длина, м

3

Х =8955.76
Y=13816.50

1

Канализация

В колодце присоединяемся к канализации

Из здания насосной станции выходит труба Ду50 c фланцем.
Присоединяемся к фланцу
копаем траншею и в земле уходим до колодца К-1864

2740

Проектируемаая трубы в земле




